
 

Abbildung 1 entfernen der Kiesschüttung ca. 30 cm Bereich,  

Waschen der Sockelfassade, entfernen der losen alten Farbteile, vollflächiges abschleifen der  

Betonfassade. 

Sandstrahlen / mech. Reinigen der stark verrosteten Armierungseisen, entfernen Korrosion. 

2maliges behandeln der Armierungseisen  Brunox Fe Chemie  

Rostschutz Beschichtung 2K HÄNDISCHES einarbeiten, 2faches Auftragen  

Betonspachtel Masse ZE, Kraftschlüssig verschließen, optisch anpassen zum Bestand  

Abdecken der Begrenzungsflächen, zweimaliges streichen des Betonsockel mit  

Wasserabweisender Beschichtung ec1, Klasse 1+ 

Farbton: passend zu Bestand, oder Kundenwunsch 

  







 


